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1.Technische  Daten: 
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2014 2015 Kooperation  

Leitungsnetz 120,1 km 120,2 km 173,4 km 

Hausanschlüsse 1391 1397 2380 

Versorgte 
Einwohner  

4170 4205 6770 

Wasserspeicher 2000 m³ 2000 m³ 3650 m³ 

Schutzgebiete 2 2 4 

Aufbereitungs -
leistung 

40 l/s 40 l/s 65 l/s 

Betriebsdrücke im Netz :  von 3,2 bis 11 bar 



2.Wassergewinnung 
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Höchste Entnommene  Tagesmengen max. erlaubt  

2014 2015 

Hallerbrunnen  1678 1683 1780 m³/d 

Brunnen 1. Traunfeld 540 666 900 m³/d 

Brunnen 2. Traunfeld 141 187 200 m³/d 

Summe: 2359 m³ 2536 m³ 

Wasserrechtliche  Erlaubnis  

Hallerbrunnen  Brunnen 1. Trf . Brunnen 2. Trf . Kooperation  

325.000 m³ 125.000 m³ 30.000 m³ 728.00 m³ 



2. Wassergewinnung 
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Rohwasserentnahme  

2014 2015 Kooperation  

Hallerbrunen  258.486 m³ 301.992 m³ 

Brunnen 1 Trf . 116.902 m³ 112.514 m³ 

Brunnen 2 Trf . 30.111 m³ 28.448 m³ 

Notverbund 
Kastl 

817 m³ 1.071 m³ 

Summe 406.313 m³ 444.025 m³ 635.525 m³ 
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2. Wassergewinnung 
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3. Wasserverteilung 
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Verrechnete Wasserabgabe  

2014 2015 Vgl. Vorjahr  Anteil  

Markt 
Lauterhofen 

263.193 m³ 297.116 m³ +12,9 % 77,9 % 

Gde. Pilsach 29.204 m³ 32.945 m³ +12,8% 8,6 % 

Gde. Berg 13.903 m³ 24.488 m³ +76,1 % 6,4 % 

Markt Kastl  16.861 m³ 20.458 m³ +21,3 % 5,4 % 

Gde. Alfeld  5898 m³ 6500 m³ +10,2 % 1,7 % 

Summe: 329.059 381.507 m³ +15,9 % Anteil  Zv 

Summe 
Kooperation:  

535.257 m³ 595.411 m³ +11,2 % 64 % 



3. Wasserverteilung 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sport 33.824 25.493 39.915 41.233 34.990 59.868

Landwirte 81.148 86.588 88.798 88.314 84.158 81.123

Gewerbe 66.387 72.402 81.068 81.605 70.563 86.336

Haushalte 145.923 143.385 145.947 142.054 139.351 154.180
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3. Wasserverteilung 
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Zahlenspiegel  

2014 2015 

Pro Kopf Verbrauch  94 l/d 100 l/d 

Realer Verbrauch 232 l/d*EW 248 l/d*EW 

Spülwasseranteil 2,96 % 2,13 % 

Wasserverlust  7,84 % 5,80 % 

Spez. Wasserverlust 0,022 m³/h*km 0,020 m³/h*km 



4. Technische Störungen und 
Sonstiges 

 
Die Überwachung der Anlagenteile und 

Wasserschutzgebiete erfolgte regelmäßig. 

 
Alle Parameter gemäß der 

Eigenüberwachungsverordnung (EÜV) und nach der 
Trinkwasserverordnung (TVO 2012) waren innerhalb 

der gesetzlichen Richt- und Grenzwerte.  
(www.zv -pettenhofenergruppe.de)  
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   Tätigkeitsbericht  
 

Erschließung Industriestraße Lauterhofen 
Ausbau Brunnen Alfeld  
Rohrbruch Gleisnach Lauterhofen 
Frostschäden Wasserzähler 
Jahresrevisionen WV-Anlagen 
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   Aktuelles  
  
 Errichtung  Notverbund mit Alfeld  
 Erneuerung WL Bräunertshof  
 Erneuerung WL Reusch 
 Ausbau Neumarkter Str. Lth . 
 Ausbau Kastl B299 
 Inbetriebnahme Filteranlage Kastl 
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